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thermische isolatie

79

nagalmtijd en geluidsproductie installaties
ruimtesoort nagalmtijd
(s) LAeq dB(A)

groepsruimten (onderwijs en kdv/psz) 0.6 0.8 35
‘passage’ 0.8 1,0 35
activiteitenruimte 0.6 0.8 35
keuken 0,6 0.8 35
vergader-, spreekkamer, kantoorruimten| 0.5 0.7 45
entrees (tochtportalen) nvt 45
verkeersruimten en garderobes nvt 45
toiletten nvt 45
magazijn (archief, voorraad, werkkast) | nvt 45
technische ruimte nvt 70

Re-waarde U-waarde
[solatie nieuwe gevels =>45m*K/W
Isolatie nieuwe vloeren =53,5mK/W
Isolatie alle daken =>6,0m?K/W
nieuwe kozijnen =<1,65W/m2K

Renvooi

geluidsisolatie tussen binnenruimten
bij een nagalmtijd TO= 0,8sec. dienen de volgende waarden voor de
luchtgeluidsisolatie llu, zoals gedefinieerd in NENDQ/7, gerealiseerd te

worden tussen aangrenzende verblijfsruimten:

ruimtesoort naar verblijfsr.| naar verkeersr.
(u dB (u dB
groepsruimte (theorie-/speellokaal/BS0) | -12 -26
verwerkingsruimte (zelfstudie) -12 -20
bibliotheek -12 -26
open leergebied (mediatheek) -12 -20
praktijklokaal (activiteitenruimte) -8 =14
handvaardigheid (techniek) -8 =20
muziek -5 -4
aula (kantine, overblijfruimten) -12 -20
keuken -8 -10
spreekkamer -12 -20
kantoorruimte -12 -20
ruimte met grotere privacy -8 -14
conciergeruimte -12 -20
personeelsruimte -12 -20
entrees (tochtportalen) nvt nvt
verkeersruimten en garderobes nvt nvt
toiletten nvt nvt
magazijn (archief, voorraad, werkkast) | nvt nvt
technische ruimte -8 -10
andere ruimten, niet bestemd voor nvt nvt

langdurig verblijf

verdieping
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Renvooi

arceringen-muren

[VAVAVAVAVAYAYAVAVAV/ hout-skelet wand
I —— hout-skelet wand

bouwbesluit-benamingen

BER = Bergruimte

TR = Toiletruimte
VBR = Verblijfsruimte
VKR = Verkeersruimte

bouwbesluit-arcering

Verblijfsgebied I ]
diversen

ventilatie: mechanische lucht toe- en afvoer
volgens tekening en berekening installateur

electra: volgens tekening en berekening installateur

HANG-/SLUITWERK

van toepassing is weerstandklasse 2
volgens Bouwbesluit
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